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WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES

PRUFBERICHT

-

Dieser Priifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstande und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berlicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsétzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 25075717-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:

Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00501.11

11.06.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Reduzierte Routineuntersuchung mit Lokalaugenschein
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

WV Gde Kirchberg durch FWV-Miihlviertel
13141000

Auslauf Gemeindeamt Kirchberg (Keller)
01

10.06.2025
AGES

Ja

Rene Ruhmer
sonnig

20,0

11.06.2025 - 16.06.2025

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutineméaBige Kontrolle 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 2
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Rickschluss auf die Beschaffenheit 5
Verbraucher beim Verbraucher zu.
Ruckschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 5
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete : ; "

\) 2
Wasseraufbereitungsverfahren UV Desinfektion, Entsauerung (FWVM)
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Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 14,0 grd C 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 87 max. 2500 uS/cm 4
Sensorische Untersuchung (Labor)

Farbung farblos, klar 5
Geruch ohne Besonderheiten 5
Bodensatz kein Bodensatz 5
Mikrobiologische Parameter

koloqiebildende Einheiten bei 22°C 3 max. 100 KBE/m| 6
Bebriitungstemperatur

kolorjleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 6
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 8
Allféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

2", — Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar
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Probenummer: 25075717-002
Externe Probenkennung: T25-00501.12
Probe eingelangt am: 11.06.2025
Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW
Auftragsgrund: Reduzierte Routineuntersuchung
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste
Probenahmestelle:
Anlagenbezeichnung: WV Gde Kirchberg durch FWV-Miihlviertel
Anlagen-Id: 13141000
Probenahmestelle: Bauhof
Probestellen-Nr.: 03
Probenahmedatum: 10.06.2025
Probenahme durch: AGES
im Auftrag des Instituts: Ja
Probenehmer: Rene Ruhmer
Untersuchung von-bis: 11.06.2025 - 16.06.2025
Probenahmeinformation:
Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutineméBige Kontrolle 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 2
Rickschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung ldsst einen Rickschluss auf die Beschaffenheit 5
Verbraucher beim Verbraucher zu.
Rlckschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschluss auf die 5
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete g : :
Wassaraufbersitungsvertahrer UV Desinfektion, Entsduerung (FWVM) 2
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 12,4 grd C 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 86 max. 2500 pS/em 4
Sensorische Untersuchung (Labor)
Farbung farblos, klar
Geruch ohne Besonderheiten
Bodensatz kein Bodensatz
Mikrobiologische Parameter
kolor.w.leblldende Einheiten bei 22°C 5 — KBE/ml 6
Bebrltungstemperatur

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25075717 Dok. Nr.: D-20607869




ﬁ
Institut flir Hydroanalytik Linz
Wieningerstral3e 8, 4020 Linz AG I ' / S
Leitung: Dr. Bernd Reichl
L]

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N[ K
ko!or.\-leblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 6
Bebrlitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100m| 8

Allfiillig verwendete Abktrzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
2) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN 1SO 19458:2006; I1SO 5667-5:2006

3)  Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok.Code: 7508

4)  Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 7511

5)  Metheden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok.Code: 8689

6.) Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen
Ext.Norm: EN 1SO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

7.)  Nachweis und Zihlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2017-01, Dok.Code: 10649

8)  Nachweis und Zihlung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN SO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fréhlich e.h,  ===-- Ende des Priifberichts -----
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GUTACHTEN

Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Der gemah Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Mangel bestehen, die eine
Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeintréchtigen oder ausschlieBen.

Gutachter:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fréhlich

1u3gSjVB3DI6EHIzV) ZAXF+woPhzoLL] av/¥X62¥bNJI3K1hX/QHzQ3WxTmmJIe 7TWKqKeYYSKYCXsS
bISSLIIkfclOdeFrhmgBNFV4wbDK1Bg4 JnKUPNJ rdLr7JKL1cVJI0oZadGMgunDTNCYSWZZ+RB
Signaturwert SvM+UHBd/28nChkzFfe FioYX+2blW3kdTFhbmiI1X9WuHjx5L5ImT sEioETvrpBODX6sIx/BA
gIL3ozBvwt 1XHKDR1twYQnsgMyCbNnFgnG90U9v/sX6imSazxjbIcEIFkWEIP/vEBObT2ZShR
49ccm/beheE1T80GWYcDxIHXeykwEFjNd/WoHQbLECKp/4wJuNA==

serialNumber=586178147653 CN=Agentur fiir Gesundheit
Unterzeichner und Erndhrungssicherheit GmbH C=AT

ENTLg I

0 TRV PETY
% uutn;s‘,‘;,,ﬁ'%%£ Datum/Zeit-UTC Ll
ol

B

<
f CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07, 0=A-
\q( S | Aussteller-Zertifikat Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.

= AGESL Datenverkehr GmbH,C=AT
@ = 419848915

AMTSSIGNATUR Serlen-Nr.

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:vl.1.0

Parameter etsi-bka-moa-1.0

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
' Pritfinformation Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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